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RELATÓRIO DE ENSAIO DE ÁGUA  

Cliente: Associação Atlética Ponte Preta Country Club    Inscrição Estadual: Isento  
Endereço: Rua Ariovaldo Antonio Bucatte, 345           Data da Coleta: 10/10/2017 
Cidade: Valinhos - SP              Hora: 13:50h  
Telefone: (19) 3881-8100              Coletor: Alessandra Langner  
Contato: Roberto               Ponto de Coleta: Lago  
CNPJ: 46.099.297/000-95                 Data de emissão: 26/10/17 

. 
 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Parâmetros Unidades  
Analíticas 

Análise da Amostra 
173194 

V.M.P.* 
CONAMA nº 357/2005 – Classe 2 

Cor Verdadeira mg/L Pt-Co 15 75 
DBO (5 dias a 20ºC) mg/L O2 3 5 
DQO mg/L O2 26 - 
Fósforo Total mg/L P 0,80 0,05 
Nitrogênio Amoniacal Total(1) mg/L N-NH3  < 0,41 0,50 
Óleos e Graxas P/A Virtualmente ausentes Virtualmente ausentes 
Oxigênio Dissolvido mg/L O2 8,0 ≥ 5,0 
pH  - 8,73 6,0 - 9,0 
Turbidez N.T.U. 16,2 100 

 

PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS 

Parâmetros Unidades  
Analíticas 

Análise da Amostra 
173194 

V.M.P.* 
 CONAMA nº 357/2005 – Classe 2 

Coliformes Termotolerantes  NMP/100mL 700 1000 
Legendas: 
*V.M.P. = Valor Máximo Permitido 
P/A = Presença/Ausência 
NMP = Número Mais Provável 
(1) Ensaio realizado pelo laboratório Controle Analítico Análises Técnicas LTDA  
CNPJ 05.431.967/0001-41 IE: Isenta IM: 71.962-0 - Rua Leão XIII, 281 – V. Remédios - Osasco – SP / 
Acreditação INMETRO n° CRL 0353 - Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 
 

Metodologias – Standard Methods For The Examination of Water and Wastewater 22 nd  ed. 2012. 
 

Parâmetros de Referência segundo CONAMA - Resolução nº 357, de 17/03/2005, Artigo 15 –  
Águas Doces – Classe 2 (Classificação e Enquadramento dos Corpos D´Água). 
 
 

Registro no Conselho Regional de Química Nº 15979-F  
Registro no Conselho Regional de Biologia CRBio1:Nº 364/01 
 
 

Notas: 
1 - Os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente à amostra analisada. 
2 - Este relatório de ensaio só poderá ser reproduzido por inteiro, sem qualquer alteração. Em caso de necessidade, 
solicitar segunda via ao laboratório. 
3 - Os dados brutos de coleta e ensaios encontram-se disponíveis no laboratório. 
 

CONCLUSÃO 
A amostra não atende aos padrões estabelecidos pelo CONAMA  nº 357 de 17/03/2005, Artigo 15 para 
Fósforo Total. 
 


